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Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen

Entwässerung südlicher Bereich
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

05.11.2015 M. Rilka Schutzstreifen 7,5 m SW / RW Kanal eingetragen

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

[Planung]

Kombischacht RW / SW

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

[Bestand]

Hauskontrollschacht (SW)

Hauskontrollschacht (RW)
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11.02.2019 A. Wiedmaier RW/SW-Haltungen und Schächte versetzt, Höhen eingetragen

12.02.2019 A. Wiedmaier Beschickungsrinnen RFB u. Entwässerung Vorteich eingezeichnet

15.03.2019 M. Rilka Hausanschlussleitungen eingezeichnet


